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Введение 
Отечественный и зарубежный опыт свиде-
тельствует о высокой эффективности применения 
частотно-регулируемого электропривода на теп-
ловых предприятиях при производстве горячей 
воды, электроэнергии и пара [1, 2]. Однако при 
оценке преимуществ ЧРП в большинстве случаев 
не учитывается специфика работы асинхронного 
двигателя (АД) совместно с преобразователем 
частоты (ПЧ). Статистика показывает увеличение 
числа аварийных отключений оборудования, тех-
нологические механизмы которого оснащены сис-
темами регулирования производительности (ско-
рости АД) [3, 4]. Причиной этого является увели-
чение длительности перерывов в работе двигате-
лей при нарушениях электроснабжения: провалах 
либо кратковременных (13 с) отключениях на-
пряжения [5, 6]. На тепловых предприятиях (теп-
ловых станциях, ТЭЦ, тепловых электростанциях) 
это приводит к увеличению количества аварийных 
остановов ответственных механизмов, что ведет к 
снижению надежности котлоагрегатов и предпри-
ятия в целом.  
В результате проведенных исследований по-
казано, что количество отключений ответственно-
го оборудования тепловых предприятий, оснащен-
ного ЧРП, напрямую зависит от интенсивности 
нарушений электроснабжения. При этом наруше-
ния, возникающие на различных секциях шин од-
ного уровня напряжения (6, 10 кВ), как правило, 
не совпадают по времени [7, 8]. 
В работах [9, 10] обосновано направление по-
вышения работоспособности ЧРП за счет электро-
питания от двух вводов, одновременные провалы 
напряжений на которых имеет низкую вероят-
ность. Предложены технические решения, обеспе-
чивающие реализацию данной идеи. Однако прак-
тического применения эти разработки до настоя-
щего времени не получили. 
В комплексе с вопросами обеспечения рабо-
тоспособности также должны решаться задачи 
энергосбережения. 
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Рассматриваются вопросы повышения устойчивости частотно-регулируемых электроприводов 
(ЧРП) с двухскоростными асинхронными двигателями к нарушениям электроснабжения, а также вопро-
сы повышения их энергетической эффективности. Предложена концепция электроприводов по системе 
«Преобразователь частоты – двухскоростной асинхронный двигатель» с переключающимися структу-
рами. Отличительной особенностью концептуального подхода является переключение обмоток высокой 
и низкой скоростей при осуществлении частотного регулирования на каждой из этих обмоток. Рассмат-
риваются электропривод с двумя преобразователями частоты с питанием обмоток от независимых вво-
дов и электропривод с преобразователем частоты с двумя звеньями постоянного тока. Представлены ре-
зультаты экспериментальных исследований переключения ЧРП с основного на резервный ввод. Сделан 
вывод об удовлетворительном характере переходных процессов. В плане реализации предложенной 
концепции разработан способ частотного регулирования производительности тягодутьевых механизмов, 
отличительной особенностью которого является переключение преобразователя частоты с обмотки вы-
сокой скорости на обмотку низкой скорости (и обратно) в зависимости от производительности механиз-
ма. Рассмотрен частотно-регулируемый электропривод, реализующий данный способ. Разработана ме-
тодика расчета энергетической эффективности внедрения ЧРП с двухскоростными двигателями. Пока-
зано, что снижение энергопотребления обеспечивается за счет повышения эквивалентного коэффициен-
та полезного действия. Представлены результаты оценки технико-экономической эффективности вне-
дрения. Для этого выполнено сравнение КПД и потребляемой мощности с аналогичными показателями 
при реализации известного способа, согласно которому во всем диапазоне изменения производительно-
сти механизма частотное регулирование скорости двигателя осуществляется на высокоскоростной об-
мотке. Подтверждена эффективность внедрения разработанного ЧРП на дутьевых вентиляторах котлов 
КВГМ-100 пиковой котельной г. Магнитогорска. Отмечена целесообразность его внедрения на тяго-
дутьевых механизмах котельных агрегатов с пиковым характером нагрузки. 
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регулируемый электропривод, нарушения электроснабжения, энергетическая эффективность, техни-
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Постановка задачи 
При обосновании направлений совершенство-
вания ЧРП следует учитывать, что значительная 
часть вспомогательных механизмов котлов осна-
щена двухскоростными АД. Известно, что тяго-
дутьевые механизмы (ТДМ)  дутьевые вентиля-
торы и дымососы, являются наиболее ответствен-
ными технологическими механизмами, от устой-
чивой работы которых зависит надежность котло-
агрегатов. Перевод электроприводов ТДМ, выпол-
ненных на базе двухскоростных АД, на частотное 
регулирование скорости создает возможности со-
хранения их работоспособности при нарушениях 
электроснабжения.  
Электроприводы ТДМ являются также наибо-
лее энергоемкими объектами. Их установленная 
мощность составляет 5070 % мощности, потреб-
ляемой всеми электроприводами собственных 
нужд тепловых предприятий. В работах [11, 12] 
обосновано направление повышения энергетиче-
ской эффективности за счет увеличения эквива-
лентного КПД электроприводов этих механизмов 
при частотном регулировании производительности.  
Следует отметить, что вопросам частотного 
регулирования скорости электроприводов с двух-
скоростными АД в настоящее время практически 
не уделяется внимания. В большинстве случаев 
осуществляется регулирование во всем диапазоне 
при работе АД только на обмотке высокой скоро-
сти. Это приводит к снижению КПД электродви-
гателя и преобразователя частоты, к тому же 
снижается ресурс дорогостоящего электрообору-
дования.  
В связи с изложенным, актуальными задачами 
являются обеспечение работоспособности элек-
троприводов ответственных механизмов тепловых 
предприятий при нарушениях электроснабжения и 
повышение их энергетической эффективности за 
счет увеличения эквивалентного КПД. 
 
Теоретическая часть 
Для решения поставленных задач предложена 
концепция ресурсо-энергосберегающих электро-
приводов, выполненных по системе «преобразова-
тель частоты – двухскоростной асинхронный дви-
гатель», с переключающимися структурами, со-
гласно которой осуществляется перевод АД на 
обмотку высокой скорости (ВС) либо низкой ско-
рости (НС) при частотном регулировании скоро-
сти на каждой обмотке.  
Согласно данной концепции для повышения 
устойчивости ЧРП к нарушениям электроснабже-
ния осуществляется питание обмоток ВС либо НС 
от независимых вводов 6 либо 10 кВ, подключен-
ных к различным вводным трансформаторам. При 
провалах либо отключениях напряжения по ос-
новному вводу, питающему обмотку ВС, осущест-
вляется переключение АД на обмотку НС. При 
этом частотное регулирование скорости сохраня-
ется, а коммутация ПЧ может осуществляться как 
на стороне подводимого напряжения, так и на его 
выходе.  
С целью повышения энергетической эффек-
тивности осуществляются переключения обмоток 
при изменении производительности технологиче-
ского механизма вверх либо вниз относительно 
заданного граничного значения. Это значение оп-
ределяется согласно графику нагрузки котла, 
имеющему, как правило, сезонный характер. 
Повышение устойчивости ЧРП с двухскоро-
стными АД к нарушениям электроснабжения осу-
ществляется за счет разработок по представлен-
ным ниже направлениям. 
Электропривод с двумя преобразователями  
частоты 
Разработанный ЧРП обеспечивает питание 
обмоток ВС либо НС от независимых вводов. При 
этом питание каждой обмотки осуществляется от 
своего ПЧ, в общем случае, большой и малой 
мощностей. С этой целью разработано устройство 
управления двухскоростным АД дутьевого венти-
лятора (ДВ), функциональная схема которого 
представлена на рис. 1 [13]. 
Блок 10 задания количества подаваемого воз-
духа обеспечивает производительность Qзад дутье-
вого вентилятора 2, которая удовлетворяет тре-
буемому соотношению «топливо – воздух».  
В аварийном режиме, когда происходит от-
ключение ПЧ большой мощности 12, питающего 
обмотку ВС 6, с его информационного выхода на 
вход блока управления 9 поступает сигнал «авария 
по основному вводу». При этом блок управления 
осуществляет переключение питания на обмотку 
НС 7. Одновременно изменяется положение лопа-
ток направляющего аппарата 14, тем самым обес-
печивается заданная производительность Qзад вен-
тилятора. Его КПД при этом снижается, однако 
сохраняется работоспособность. После снятия 
сигнала «авария» блок управления восстанавлива-
ет рабочий режим двигателя.  
При аварийном отключении резервного ис-
точника электроснабжения 8 с информационного 
выхода преобразователя частоты 13 на вход блока 
управления 9 поступает сигнал «авария по резерв-
ному вводу». При этом включается ПЧ большой 
мощности 12 и обеспечивается заданная произво-
дительность Qзад дутьевого вентилятора.  
Аналогично осуществляются коммутацион-
ные процессы при выходе из строя ПЧ малой 
мощности 13 либо при потере напряжения на ос-
новном источнике электроснабжения 5.  
В схеме предусмотрено прямое подключение 
обмоток ВС либо НС к источникам (секциям) 5 
либо 6 за счет соответствующей коммутации ап-
паратов 3, 4 и вывода преобразователей 12, 13 из 
работы. Регулирование производительности ДВ в 
этом случае осуществляется поворотом лопаток 
направляющего аппарата 14. 
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Электропривод на основе преобразователя  
частоты с двумя выпрямителями 
Сущность разработанного технического ре-
шения поясняет рис. 2, на котором представлена 
функциональная схема устройства управления 
двухскоростным АД на основе ПЧ с двумя звенья-
ми постоянного тока (выпрямителями). 
Отличительной характеристикой устройства 
 
Рис. 1. Функциональная схема устройства управления двухскоростным электродвигателем 
дутьевого вентилятора котельного агрегата: 1 – двухскоростной электродвигатель; 2 – дутьевой 
вентилятор; 3, 4 – коммутационные аппараты; 5 – основной источник электроснабжения; 6 – вы-
вод обмотки ВС; 7 – вывод обмотки НС; 8 – резервный источник электроснабжения; 9 – блок 
управления; 10 – блок задания количества подаваемого воздуха; 11 – датчик количества пода- 
  ваемого воздуха; 12, 13 – преобразователи частоты; 14 – направляющий аппарат вентилятора 
 
 
Рис. 2. Функциональная схема ЧРП на основе ПЧ с двумя звеньями постоянного тока:  
1 – двухскоростной АД; 2 – дутьевой вентилятор; 3, 4, 16 – коммутационные аппараты; 
5, 6 – источники питания; 7, 8 – выводы обмоток ВС и НС; 9 – блок управления; 10 – блок за-
дания количества воздуха; 11 – датчик подаваемого воздуха; 12 – направляющий аппарат; 
13, 14 – датчики напряжения; 15 – дроссель с двумя обмотками; 17 – преобразователь частоты;  


























является то, что питание обмоток ВС либо НС 
осуществляется одновременно от двух независ
мых вводов (одновременная подача напряжения на 
обе обмотки исключается за счет логики перекл
чения коммутационных аппаратов). Обмотка
либо 8 двигателя 1, находящаяся в работе, получает 
примерно 50 % электрической энергии от первого 
источника питания 5 и столько же от второго и
точника 6. Такой режим обеспечивают дроссель 15
с двумя обмотками, преобразователь частоты 17 и 
коммутационный аппарат 16. При аварийном о
ключении одного из источников на двухскорос
ной АД подается 100 % электрической энергии от 
исправного источника. При неисправности одной 
из обмоток низкой 8 или высокой 7 скоростей ук
занные выше режимы работы устройства сохр
няются.  
Как и в предыдущей схеме предусмотрено 
прямое подключение обмоток ВС либо НС к нез
висимым источникам питания.  
Переключение ПЧ, питающего обмотки дву
скоростного АД, с основного на резервный ввод не 
имеет принципиальных отличий от аналогичного 
процесса в электроприводах по системе 
односкоростным электродвигателем. В работе [14]
представлены результаты экспериментальных и
следований такого электропривода, выполненных 
на специально созданной лабораторной установке. 
В качестве примера полученных результатов 
на рис. 3 показаны осциллограммы напряжений и 
токов по вводам и выпрямленного тока ПЧ при 
переводе питания с первого на второй ввод.
Рис. 3. Осциллограммы напряжений и токов при аварийном отключении ввода № 1
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Коммутация осуществляется в момент времени 
t = 0,125 с. Процесс переключения длится менее по
периода питающего напряжения и осуществляется 
без бросков тока. Выпрямленное напряжение в пр
цессе переключения снижается на 9,5
487 В по закону, близкому к экспоненциальному. 
Его изменение обусловлено разными исходными 
значениями напряжений на первом и втором вв
дах. Из осциллограмм следует вывод, что на работу 
преобразователя частоты и двигателя указанное п
реключение электропитания влияния практически
оказывает. Следовательно, технологический режим 
работы ответственного механизма не будет нарушен.
В целом, проведенные экспериментальные 
исследования подтвердили сохранение устойчивой 
работы разработанных ЧРП при изменениях н
пряжения в пределах 10 % 
ного из вводов [14]. 
Энергосберегающий частотно
электропривод на базе двухскоростного АД 
Основным параметром водогрейного котла 
является его паропроизводительность, зависящая 
от нагрузки, которая изменяется как в течение с
ток, так и в течение года. В зависимости от сезо
ного графика она может изменяться от номинал
ного значения до минимального, которое, как пр
вило, равно половине либо 1/3 номинального. 
Пропорционально производительности котла и
меняется производительность 
ханизмами, система управления которыми являе
ся одной из составных частей автоматизированной 
системы управления агрегатом [7].
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В нерегулируемых двухскоростных АД ТДМ, 
как правило, осуществляется сезонное переключе-
ние обмоток. В отопительный период двигатель 
работает на обмотке ВС, в летний период – на об-
мотке НС. Это позволяет добиться повышения 
КПД, а также способствует сохранению ресурса 
АД за счет чередования работы обмоток под на-
грузкой. 
Однако при переводе на частотное регулиро-
вание данное положительное свойство двухскоро-
стных АД не используется. Как отмечалось, регу-
лирование скорости во всем диапазоне осуществ-
ляется при работе АД на обмотке ВС. Вместе с 
тем, известно, что глубокое регулирование скоро-
сти снижает КПД как двигателя, так и преобразо-
вателя частоты, что приводит к снижению эквива-
лентного КПД всего механизма [11]. 
Представленная ситуация сложилась на пико-
вой котельной г. Магнитогорска, где дутьевые 
вентиляторы котлов КВГМ-100 (№ 3 и № 4) полу-
чают питание от преобразователей частоты SB-17 
«Сбережок», выпускаемых НПО «Уралэлектра» 
(г. Екатеринбург) по лицензии фирмы Meidensha 
(Япония). Технические характеристики ДВ этих 
котлов представлены в табл. 1. 
Очевидно, что в летний период, когда рас-
ход тепла небольшой, эксплуатировать двига-
тель на обмотке ВС (1000 об/мин) нерациональ-
но. В этот период целесообразно переключать 
ПЧ на обмотку НС (750 об/мин). Переключение 
можно осуществлять вручную по тепловому 
графику котла, например, при отключении го-
родского отопления.  
С этой целью, в направлении реализации рас-
смотренной выше концепции разработан способ 
частотного регулирования производительности 
тягодутьевых механизмов, отличием которого яв-
ляется переключение ПЧ с обмотки ВС на обмотку 
НС (и обратно) в зависимости от производитель-
ности котла. Разработан ЧРП, реализующий этот 
способ, его схема представлена на рис. 4 [15]. 
Блок задания количества подаваемого возду-
ха 10 задает производительность Qзад дутьевого 
вентилятора 2, которая удовлетворяет оптималь-
ному соотношению топливо – воздух. Переключе-
ние обмоток НС 6 и ВС 7 осуществляется комму-
тационным аппаратом 9 по сигналу с выхода блока 
управления 8, один из входов которого подключен 
к датчику производительности 11. Также преду-
смотрено прямое питание обмоток от сети 5, под-
Таблица 1 




Тип Q, м3/ч n, об/мин Тип Р, кВт n, об/мин U, В 
Вентилятор 
котла № 3 ВДН 18 НУ 152 000 1000 ДАЗО 12-55-6/8 250/105 1000/750 380 
Вентилятор 
котла № 4 ВДН 18 НУ 130 000 1000 ДАЗО 12-42-6/8 200/85 1000/750 380 
Преобразователь 
частоты 
ШУВ-2500-2: Iн.вх = 630 А; Uвх = 380 В; Iн.вых = 479 А; Uвых = 380 В. 
«Сбережок» SB17 С3300У: Рн = 300/330 кВт; Iвых = 428/479 А; Pmax прим. двиг = 200/250 кВт 
 
 
Рис. 4. Схема устройства управления двухскоростным АД: 1 – двухскоростной АД; 2  дутье-
вой вентилятор; 3, 4, 9 – коммутационные аппараты; 5 – сеть; 6, 7 – выводы обмоток НС и ВС; 
8 – блок управления; 10 – блок задания производительности ДВ; 11 – датчик производи- 
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ключение к которой осуществляется коммутацион-
ными аппаратами 3, 4.  
На первом этапе переключение обмоток при 
питании от ПЧ рекомендовано осуществлять после 
остановки двигателя. Это связано со сложностью 
синхронизации поля статора и частоты вращения 
ротора после кратковременной потери питания, 
вызванной переключениями коммутационных ап-
паратов. В дальнейшем планируется реализация 
алгоритма принудительного гашения остаточного 
поля электродвигателя [3, 16], либо режима «са-
моподхвата» («пуска на вращающийся двигатель») 
[17], который в преобразователях частоты «Сбе-
режок» может быть обеспечен установкой допол-
нительных модулей. Это обеспечит возможность 
переключения обмоток по суточному графику без 
остановки механизма. 
Методика расчета энергетической  
эффективности  
Предполагается, что переключение двигателя 
дутьевого вентилятора с обмотки ВС на обмотку 
НС в сочетании с частотным регулированием ско-
рости обеспечит дополнительный ресурс энерго-
сбережения. Соответственно возникает задача 
оценки этого ресурса при различных способах ре-
гулирования производительности.  
При расчете потерь мощности и соответст-
венно ресурса энергосбережения за основу приня-
та методика, представленная в [12]. Данная методи-
ка получила развитие в направлении применения 
для анализа эффективности рассматриваемого элек-
тропривода по системе «ПЧ – двухскоростной АД» 
с переключением обмоток. Принципиальным от-
личием усовершенствованной методики является 
учет ступенчатых изменений КПД АД и ПЧ при 
переходе с обмотки ВС на обмотку НС. При этом 
расчет усредненных показателей энергопотребле-
ния и коэффициента энергетической эффективно-
сти должен выполняться при работе на обмотках 
ВС и НС отдельно с учетом продолжительности 
работы на этих обмотках. 
Основные этапы предложенной методики:  
1. Определяют изменения КПД двигателя, 
КПД преобразователя частоты и средние энерге-
тические потери при условии равновероятной по 
времени работы АД на обмотке ВС во всем диапа-
зоне регулирования производительности.  
2. Определяют изменения названных характе-
ристик с учетом их ступенчатого изменения при 
переключении обмоток ВС и НС. При этом КПД 
турбомеханизма принимают постоянным, равным 
его значению при полностью открытой задвижке. 
3. Определяют средние энергетические поте-
ри при условии равновероятной по времени рабо-
ты в каждом из диапазонов регулирования с уче-
том продолжительности работы на обмотках ВС и 
НС в течение года. 
4. Определяют коэффициенты энергоэффек-
тивности, соотношение потерь и экономическую 
эффективность двух сравниваемых способов. 
 
Практическое применение  
Ниже приводится расчет энергетической эф-
фективности рассматриваемого способа частотно-
го регулирования производительности дутьевого 
вентилятора, выполненный по предложенной ме-
тодике. Принимается, что переключение на обмот-
ку НС при скорости 0,75н обеспечивает повыше-
ние КПД двигателя до номинального уровня 
(ηАД(НС)ном = 0,89), который при питании от обмот-
ки НС ниже, чем при работе на обмотке ВС 
(ηАД(ВС)ном = 0,91). Поэтому дать однозначную оцен-
ку влияния способа регулирования производи-
тельности на величину эквивалентного КПД за-
труднительно. Необходим анализ потерь мощно-
сти с учетом изменения КПД отдельных узлов 
(двигателя, преобразователя частоты, механизма 
вентилятора). С этой целью сравниваются два спо-
соба подключения двухскоростного АД дутьевого 
вентилятора ВДН-18 котла КВГМ-100 пиковой 
котельной [18]: 
Способ 1. Во всем диапазоне регулирования 
производительности 0,3 1,0Q   двигатель ра-
ботает на обмотке ВС и получает питание от пре-
образователя частоты (известный способ без пере-
ключения обмоток).  
Способ 2. При производительности 
0,75 1,0Q   двигатель получает питание от ПЧ, 
работая на обмотке ВС, а в диапазоне 
0,3 0,75Q   преобразователь переключается на 
обмотку НС (предложенный способ частотного 
регулирования с переключением обмоток). 
Энергосберегающее управление дутьевым 
вентилятором в рабочем диапазоне достигается 
при обеспечении максимального КПД, который 
определяется зависимостью  
экв вент АД ПЧ     ,  
где вент , ПЧ  – коэффициенты полезного дейст-
вия механизма вентилятора и преобразователя 
частоты.  
В табл. 2 приведены значения относительной 
производительности Q , расчетные значения отно-
сительной мощности чрР
  и КПД звеньев ДВ при 
подключении двигателя по первому способу. Ко-
эффициент полезного действия турбомеханизма ηТМ 
(механизма вентилятора и магистрали) во всем 
диапазоне принимается равным номинальному 
значению ηТМном = 0,82, так как трубопроводная 
арматура полностью открыта. Расчеты выполне-
ны с учетом того, что КПД двухскоростного АД 
на обмотке ВС при регулировании скорости в 
диапазоне от н до 0,3н снижается от номиналь-
ного значения ηАД(ВС)ном = 0,91 до ηАД(ВС) = 0,73, 
т. е. примерно на 20 % [11]. Аналогично КПД 
Храмшина Е.А.     
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преобразователя частоты ПЧ  изменяется от 0,94 
до 0,86 (на 9 %).  
Аналогичные значения КПД и потребляемой 
мощности при подключении двигателя по второму 
способу представлены в табл. 3. Расчеты показали, 
что к моменту переключения АД с обмотки ВС 
на обмотку НС при  Q* = 0,75 его КПД снизился до 
Изменения КПД звеньев дутьевого вентилятора при регулировании производительности 
по первому способу (работа на обмотке ВС)
Параметр 
Q* 0,3 0,5 
чрР
  0,07 0,13 
ηТМ 0,82 0,82 
ηАД(ВС) 0,73 0,815 
ηПЧ 0,86 0,9 
ηэкв1 0,515 0,601 
Р*чр1 0,136 0,216 
 
Изменения КПД звеньев дутьевого вентилятора при регулировании производительности 
по второму способу 
Параметр 
Q* 0,3 0,5 
чрР
  0,07 0,13 
ηТМ 0,82 0,82 
ηАД(НС) 0,88 0,885 
ηАД(ВС) – – 
ηПЧ 0,93 0,934 
ηэкв2 0,672 0,678 
Р*чр2 0,104 0,192 
 
Рис. 5. Зависимости эквивалентного КПД дутьевого вентилятора 
и относительной мощности
                                    
 
 Электроприводы по системе «преобразователь частоты 
 
 
0,97·(ηАД(ВС)ном = 0,88). После включения обмотки НС
КПД двигателя становится равным номинал
значению на этой обмотке. 
На рис. 5 построены зависимости изменения 
эквивалентного КПД дутьевого вентилятора
Δηэкв%(Q*) и относительной мощности 
двигателя  ΔР*%(Q*)  для диапазона произв
 
Относительная величина 
0,6 0,7 0,75 0,8 0,9 
0,22 0,34 0,42 0,51 0,73 
0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 
0,847 0,875 0,884 0,892 0,9 
0,916 0,928 0,932 0,934 0,939 
0,636 0,666 0,676 0,683 0,695 
0,346 0,511 0,622 0,747 1,051 
(работа с переключением обмоток) 
Относительная величина 
0,6 0,7 0,75 0,8 0,9 
0,22 0,34 0,42 0,51 0,73 
0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 
0,89 0,9 – – – 
– – 0,88 0,892 0,9 
0,941 0,947 0,932 0,934 0,939 
0,687 0,699 0,672 0,682 0,692 
0,32 0,486 0,625 0,748 1,055 
Δηэкв
 ΔР*% двухскоростного АД от производитель
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ности 0,3 ≤ Q* ≤ 0,75 при частотном регулирова-
нии на обмотке низкой скорости. Среднее значе-
ние эквивалентного КПД ДВ для указанного ре-
жима повышается на 13,5 %. Среднее значение 
относительной потребляемой мощности снижается 
на 11,3 %. 
Как следует из рис. 5, переключение ПЧ с вы-
сокоскоростной обмотки на низкоскоростную 
обеспечивает значительное увеличение эквива-
лентного КПД при низкой производительности 
дутьевого вентилятора. Применение такого спосо-
ба будет наиболее эффективным в электроприво-
дах тягодутьевых механизмов котлоагрегатов пи-
ковых котельных. Это связано с тем, что, в силу 
характера нагрузки, большую часть времени такие 
агрегаты работают в диапазоне нагрузок около 0,5 
номинальной и ниже. Соответственно электропри-
воды ТДМ работают в диапазоне низких скоро-
стей, поэтому переключение на обмотку НС в со-
четании с частотным регулированием производи-
тельности обосновано и целесообразно. 
 
Заключение 
Сравнение рассмотренных способов регули-
рования производительности (скорости АД) по-
зволило сделать вывод о существенной разнице 
эквивалентных КПД ДВ, составляющей 6,7 % 
(ηэкв1 = 0,64 для первого способа и ηэкв2 = 0,69 – 
для второго). Разница величин средней потреб-
ляемой мощности составляет 5,8 % (Р*ЧР1 = 0,575 и 
Р*ЧР2 = 0,61). При номинальной мощности двигате-
ля 250 кВт среднее снижение мощности составля-
ет 14,5 кВт. Если принять, что двухскоростной 
АД находится в работе 7 тыс. ч в течение года, 
экономия электрической энергии составит около 
100 тыс. кВт·ч/год. Очевидно, что реальная эконо-
мия будет ниже, так как здесь не учитываются ос-
тановки котла, которые происходят в основном в 
летний период.  
Кроме того, поочередная работа двухскорост-
ного АД на обмотках ВС и НС позволит продлить 
срок его эксплуатации, так как каждая обмотка 
находится в работе меньшее время. Следовательно, 
суммарный технико-экономический эффект при 
внедрении разработанных технических решений 
обеспечивается за счет ресурсосбережения и повы-
шения надежности ответственных механизмов при 
улучшении показателей энергопотребления. 
Общей функцией представленных устройств 
является переключение структуры частотно-регу-
лируемого электропривода с целью обеспечения 
устойчивости к нарушениям электроснабжения и 
повышения его энергетической эффективности. 
Очевидно, что важными задачами являются анализ 
технических возможностей и оценка эффективно-
сти промышленного внедрения выполненных раз-
работок. Исследования в этом направлении прово-
дятся, получены положительные результаты, кото-
рые публикуются в периодических научных изда-
ниях. Однако они не могут быть отражены и об-
суждены в рамках одной представленной статьи. 
 
Работа выполняется при финансовой поддержке 
Минобрнауки РФ (госзадание № 2014/80). 
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ELECTRIC DRIVES OF THE FREQUENCY CONVERTER-TWO-SPEED 
ASYNCHRONOUS MOTOR SYSTEM WITH SWITCHING STRUCTURES 
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The paper considers issues of the enhancing immunity of the variable frequency electric drives (VFED) 
with two-speed asynchronous motors to power supply interruptions as well as those of improving their power 
efficiency. It proposes the concept of electric drives of the frequency converter–two-speed asynchronous motor 
system with switching structures. The distinctive feature of this approach is switching high and low speed windings
in the process of variable frequency control on each of these windings. The electric drive with two frequency 
converters and winding supply from independent inputs and electric drive with one frequency converter featur-
ing two DC links are considered. The paper provides results of experimental studies of VFED switching from 
the main to the spare input. Transient processes are recognized to be satisfactory. In terms of implementation of 
the proposed concept the method of variable frequency control of the draft units' performance has been developed;
its distinctive feature is switching the frequency converter from the high-speed winding to the low-speed one 
(and vice versa) dependent on the unit performance. The variable frequency electric drive implementing this 
method is under consideration. The method of computing power efficiency of the introduction of VFED with
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two-speed motors has been developed. The researches have proven that power consumption may be reduced 
due to the increasing equivalent efficiency factor. The results of estimation of the technical and economic effi-
ciency of the introduction are provided. For this purpose, effectiveness and consumed power are compared with 
similar exponents at the implementation of the known method at which variable frequency motor control is ac-
complished on the high-speed winding. The developed VFED is proven to be effectively introduced at forced 
draught fans of GOFHWB-100 boiler of the Magnitogorsk peaking boiler plant. The paper emphasizes that it is 
practically to use it at the draft units of the boilers with peaking loading. 
Keywords: power plants, two-speed asynchronous motor, variable frequency electric drive, power supply in-
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